Trinkwasser-Hausanschluss im Wasserzahlerschacht
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Lange Breite
1,20m x 1,00m
) (@1,20m) -
@ Anbohrarmatur: StraRenkappe, Gestange im Schutzrohr,

@ TW-Hauptleitung
@ Hausanschlussleitung:
@ Mauerdurchfihrung:

@ Wasserzahleranlage:

mv Mindestwandabstand:
b) Bodenabstand:

Qv Mindestfreiraum:

Ventilanbohrschelle

Kunststoffleitung aus PEX

Schutzrohr DN 90 / DN 100
(bauseits oder nach Antragstellung vom TWZV Bastei)

Absperrventile, Wasserzahler

0,10 m (Distanz zwischen Wand u. Rohrmitte)
mind. 0,30 m / max. 1,20m
(Distanz zwischen Boden u. Rohrmitte)

mind. 0,70 m
(Distanz zwischen Rohrmitte u. Schachtabdeckung)



